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. Operasi paralel transformator distribusi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daya 
penyaluran tenaga listrik atau meminimalisir pemadaman pada sistem penyaluran tenaga listrik. 
Namun pada prakteknya, tidak semua transformator dapat dihubungkan paralel. Ada beberapa 
faktor yang perlu diperhatikan sebelum melakukan operasi paralel transformator. Selain 
tegangan dan frekuensi harus sama, vector group transformator juga harus sesuai. Vector group 
merupakan polaritas pada transformator tiga fasa yang dipengaruhi oleh konfigurasi hubungan 
belitan dalam transformator. Perbedaan vector grup seringkali menjadi kendala ketika 
transformator unit gardu bergerak (UGB) akan diparalel dengan transformator pada gardu 
distribusi. Operator lapangan biasanya segera memutuskan bahwa transformator tidak mungkin 
diparalel dan kemudian melakukan penjadwalan ulang. Hal ini tentunya membuang waktu dan 
biaya.  
Pada penelitian ini akan dilakukan evaluasi kemungkinan operasi paralel dua 
transformator yang memiliki vector group berbeda.  Cara sederhana untuk menganalisis vector 
group yaitu dengan menggambar diagram fasor yang mengacu pada hasil pengukuran tegangan 
sekunder kedua transformator. Mula-mula dilakukan pengujian dengan menghubungkan salah 
satu terminal primer dengan salah satu terminal sekunder untuk mengetahui jenis vector group 
pada transformator. Kemudian memberikan tegangan  tiga fasa pada sisi primer dan mengukur 
tegangan antara terminal primer dan sekunder. Selanjutnya menggambarkan diagram fasor 
dengan panjang garis yang merepresentasikan hasil pengukuran tegangan.  
Penelitian membuktikan bahwa operasi paralel transformator dengan vector group 
berbeda dapat dilakukan dengan menyesuaikan urutan fasa sehingga tegangan sekunder kedua 
transformator menjadi sefasa. Hasil penelitian disarikan dalam tabel yang menunjukkan 
pasangan vector grup yang berbeda yang memungkinkan untuk diparalel. Hasil penelitian ini 
akan memudahkan operator lapangan dalam melakukan paralel transformator UGB dengan 
transformator gardu distribusi sehingga dapat dihindarkan suatu penjadwalan ulang yang tidak 
perlu. 
 





 Tenaga Listrik merupakan suatu 
kebutuhan pokok bagi masyarakat saat ini, 
oleh karena itu tenaga listrik harus dapat 
tersedia secara terus menerus dengan mutu 
dan keandalan yang tinggi. Perkembangan 
sistem kelistrikan saat ini telah mengarah 
pada peningkatan keandalan kontinyuitas 
dalam penyaluran energi listrik. Untuk 
dapat tercapainya hal tersebut salah satu 
usahanya adalah dengan meminimalisir 
pemadaman, baik yang disebabkan oleh 
gangguan maupun yang terencana akibat 
adanya pemeliharaan atau penggantian 
komponen penyaluran tenaga listrik. 
Salah satu komponen dalam penyaluran 
tenaga listrik adalah Transformator atau 
transformer atau trafo yaitu suatu peralatan 
listrik elektromagnetik statis  
yang berfungsi untuk memindah dan 
mengubah energi listrik dari satu rangkaian 
listrik ke rangkaian listrik lainnya, dengan 
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frekuensi yang sama dan perbandingan 
transformasi tertentu melalui suatu 
gandengan magnet dan bekerja berdasarkan 
prinsip induksi 
elektromagnetis.Transformator menjadi 
komponen yang sangat vital dalam 
pendistribusian tenaga listrik, sehingga 
perlu adanya alat yang mampu menggatikan 
fungsinya dalam setiap pekerjaan 
pemeliharaan atau penggantian 
transformator. Untuk mengatasi masalah ini 
maka digunakanlah suatu gardu pengganti 
sementara yang dinamakan UGB (Unit 
Gardu Bergerak). UGB merupakan suatu 
rangkaian instalasi Gardu Distribusi yang 
dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 
dipindahkan dari satu tempat ke tempat 
yang lain. Sama halnya seperti Gardu 
Distribusi, UGB dilengkapi dengan 
peralatan instalasi gardu distribusi seperti 
Transformator, PHB-TM, PHB-TR, dll. 
Pengunaan UGB untuk menjaga 
kontinyuitas penyaluran tenaga listrik 
dilakukan dengan kerja paralel 
transformator UGB dan transformator yang 
terpasang pada gardu distribusi, 
sebagaimana diperlihatkan pada gambar 1. 
Syarat kerja paralel transformator 
sebagaimana penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya, spesifikasi kedua 
transformator yang meliputi tegangan kerja, 




Gambar 1 Paralel transformator UGB dengan transformator distribusi 
Selain itu peralatan yang terpasang 
pada UGB harus mampu menampung 
keseluruhan beban gardu yang sedang 
dipelihara, artinya spesifikasi teknis 
peralatan yang terpasang pada UGB harus 
lebih tinggi. Misalnya kapasitas 
transformator pada UGB harus lebih besar 
dari kapasitas transformator gardu yang 
dikerjakan. Namun karena pertimbangan 
tertentu, standar vektor grup yang 
digunakan pada transformator berkapasitas 
kecil (<250 kVA) berbeda dengan 
transformator berkapasitas besar (>250 
kVA), sehingga apabila ditemukan 
perbedaan jenis  vector group antara 
keduan transformator perlu dilakukan 
analisis terlebih dahulu. Tujuannya untuk 
mengetahui atau memastikan jenis vector 
group pada transformator jika name plate 
hilang/rusak dan mengetahui kemungkinan 
kedua transformator itu dapat diparalel.  
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Jadi masalah dalam pelaksanaan 
paralelisasi transformator, yaitu : 
1. Bagaimana cara mengetahui jenis 
vektor grup pada trafo yang akan 
diparalel? 
2. Bagaimana cara membuat 
hubungan paralel dua buah 
transformator dengan vektor grup 
yang berbeda?  
Dengan terjawabnya masalah-masalah 
diatas diharapkan tidak lagi terjadi 
pemadaman atau  pembatalan paralelisasi 
transformator yang diakibatkan perbedaan jenis 





Dengan memperhatikan syarat kerja 
paralel transformator bahwa kedua 
transformator harus serba sama, tujuannya 
adalah agar tidak ada beda potensial (selisih 
tegangan) antara kedua transformator 
sehingga tidak terjadi arus pusar pada 
belitan transformator yang dapat merusak 
transformator itu sendiri. Berdasarkan 
hipotesa selama tegangan sama dan arah 
vektor tegangannya sama (sefasa), maka 
tidak akan ada selisih tegangan antara 
kedua transformator. Dari hipotesa tersebut 
muncul gagasan untuk menganalisis 
hubungan paralel transformator dengan 
jenis vector group berbeda. Penelitian ini 
merupakan penelitian praktis sehingga 
metode yang digunakan adalah dengan 
melaksanakan praktek langsung untuk 
memperoleh data yang diperlukan untuk 
dianalisis. Data diambil dari hasil 
pengukuran yang selanjutnya akan 
dilakukan analisis berdasarkan teori terkait. 
Adapun langkah-langkah dalam penelitian 
ini sebagai berikut: 
1. Melakukan pemeriksaan trafo UGB dan 
trafo eksisting yang meliputi :  tegangan, 
putaran fasa, vector group, impedansi 
dan kelengkapan peralatan. Untuk 
mengetahui jenis vector group, kita 
dapat melihat pada name plate yang 
terpasang pada transformator. Namun 
apabila name plate rusak atau hilang, 
untuk mengetahui atau sekedar 
memastikan jenis vector group yang 
diterapkan kita dapat melakukan 
pengujian dengan menghubungkan 
terminal 1U dan 2U, kemudian 
memberikan tegangan 3 fasa pada sisi 
primer (400 V) lalu mengukur tegangan 
pada setiap terminal. Selanjutnya 
menganalisa hasil pengukuran dengan 
menggambarkan diagram fasor. 
2. Melakukan pengukuran tegangan sisi 
LV trafo 1 dan 2 secara individu dan 
antara trafo 1 dan 2 untuk mengetahui 
terpenuhinya syarat paralel. 
3. Jika antara terminal sekunder trafo UGB 
dan trafo eksisting masih ada beda 
potensial, tukarlah urutan fasa 
sedemikian rupa sehingga tidak ada 
beda Melakukan penyambungan pada 
sisi HV dan LV dengan sambungan 
normal, maksudnya polaritas 
transformator disesuaikan dengan 
polaritas sumber. 
4. Memberi tegangan trafo UGB pada sisi 
HV (20kV) dengan memasukan sakelar 
LBS pada UGB. 
5. potensial antara terminal sekunder trafo 
UGB dan trafo eksisting. 
6. Jika hasil pemeriksaan telah memenuhi 
syarat paralel transformator, selanjutnya 
memasukkan MCCB panel TR   trafo 




Gambar 2 Diagram pengawatan sambungan 
normal 
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Dari penelitian yang telah dilakukan, 
diperoleh data sebagai berikut : 
 













Dengan melihat data hasil pengukuran 
terminal primer-sekunder pada pengujian vector 
group, ada tiga hasil ukur yang saling 
mendekati. Jika ketiga hasil ukur tersebut kita 
anggap sama, maka dapat ditulis: 
 1𝑉 − 2𝑣 = 1𝑉 − 2𝑤 = 1𝑊 − 2𝑤 > 1𝑊 − 2𝑣 
Diagram Fasor yang sesuai dengan 
pernyataan di atas adalah diagram Fasor 
kelompok bilangan jam 5. Dengan 
memperhatikan hasil ukur resistansi/tahanan 
belitan primer yang nilainya kecil, kita dapat 
menyimpulkan bahwa belitan primer terhubung 
Delta (∆). Maka jenis vector group yang sesuai 
dengan keadaan di atas adalah Dyn-5. Untuk 
lebih meyakinkannya, dapat dilihat pada gambar 
4.1 yang merupakan gambar sketsa dari hasil 
pengukuran terminal primer-sekunder dari 
transformator yang dapat merepresentasikan 
diagram Fasor jenis vector group Dyn-5. 
Panjang garis putus-putus merepresentasikan 
tegangan antar terminal. 
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Gambar 4 Diagram Fasor pengujian vector 
group Dyn-5 
 
Diagram Fasor Paralel Transformator 
Sambungan UGB Normal 
Dalam pelaksanaan praktek penyambungan 
paralel transformator, sambungan 
transformator eksisting tidak dapat dirubah 
sebelum beban dipindahkan pada 
transformator UGB karena tujuannya 
adalah untuk menghindari pemadaman, 
sehingga apabila syarat paralel belum 
terpenuhi sambungan yang dapat dirubah 
hanya sambungan transformator UGB. Pada 
percobaan pertama, kedua transformator 
tersambung normal, artinya pada terminal 
sisi primer masing-masing transformator 
1U, 1V dan 1W terhubung secara berurutan 
pada sumber fasa R, S dan T. Berdasarkan 
ketentuan dalam menggambarkan diagram 
Fasor, setiap fasa memiliki selisih sudut 
sebesar 120o dengan fasa lainnya, sehingga 
apabila diteteapkan fasa R berada pada 
posisi 0 (jam 12), maka fasa S berada pada 
posisi jam 4 dan fasa T berada pada posisi 
jam 8. Dengan mengacu pada jenis vector 
group masing-masing transformator, maka 















Gambar 6 Diagram Fasor transformator 
UGB 
Pada percobaan pertama, kedua 
transformator dihubungkan normal dimana 
pemberian sumber tegangan disesuaikan 
dengan polaritas transformator. Pada data 
hasil pengukuran bab sebelumnya, terdapat 
beda potensialnya sebesar dua kali tegangan 
fasa-nol antara terminal yang senama, 
artinya antara terminal yang senama saling 
berbeda sudut 180o. Walaupun fasa UGB 
ditukar bagaimana pun tidak dapat 
membuat tegangannya sefasa, oleh karena 
itu transformator vector group Yzn-11 tidak 
dapat dihubung paralel dengan 
transformator  vector group Dyn-5 dalam 
sambungan normal. Untuk lebih jelasnya, 
diagram Fasor sisi sekunder yang 
dihasilkan dan hubungan paralel 
transformator  sambungan UGB normal 
dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
 
 
Gambar 7 Gabungan diagram Fasor 
sekunder sambungan normal 
 
 
Vol. 7 No. 3 September 2016  134 
 
    Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana                 ISSN: 2086-9479 
 
Gambar 8 Pengawatan dan Diagram 
Fasor paralel 
 
Diagram Fasor Paralel Transformator 
Sambungan UGB Tidak Normal 
 
Pada percobaan selanjutnya, dengan 
membiarkan transformator eksisting tetap 
beroperasi, sambungan sisi primer UGB 
dirubah dengan menukar sambungan 
terminal 1U yang tadinya dihubungkan 
dengan fasa R (posisi jam 12) menjadi 
terhubung dengan fasa T (posisi jam 8), 
begitu pun dengan terminal 1W, yang 
awalnya terhubung dengan fasa T (posisi 
jam 8), sekarang terhubung dengan fasa R 
(posisi jam 12).  
Sementara terminal 1V tetap terhubung 
dengan fasa S (posisi jam 4). Selanjutnya 
dilakukan analisis kembali dengan 
menggambarkan diagram Fasor seperti 
pada percobaa pertama. 
 
 











Gambar 10 . Diagram Fasor transformator 
UGB                  
Pada data hasil pengukuran bab 
sebelumnya, ada tiga pengukuran yang 
nilainya kecil (mendekati nol). Hal itu 
menandakan bahwa secara diagram Fasor 
tegangan sekunder pada kedua 
transformator sudah sefasa. Adapun beda 
potensial bukan diakibatkan oleh perbedaan 
sudut fasa, tetapi disebabkan faktor lain 
yang masih bisa ditolerir. Namun 
berdasarkan hasil pengukuran masih ada 
beda potensial sebesar tegangan fasa-fasa di 
antara polaritas yang senama, yaitu terminal 
2u1 – 2u2 dan 2w1 – 2w2, namun tidak ada 
beda potensial pada terminal 2v – 2v. 
Artinya hanya ada satu pasang terminal 
yang sudah sefasa dan senama, yaitu 2v1 – 
2v2, sementara dua pasang terminal yang 
lain saling berselisih sudut sebesar 120o. 
Hal ini disebabkan sisi sekunder kedua 
transformator sudah sefasa namun berbeda 
arah putaran/urutan fasa, seperti terlihat 
pada gambar berikut: 
 
Gambar 11 Gabungan diagram Fasor 
sekunder  sambungan UGB tidak 
normal 
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Gambar 12 Pengawatan dan Diagram 
Fasor paralel     
                           transformator sambungan 
UGB tidak      
                           normal.  
 
Dalam analisis ini, kita anggap 
transformator yang digunakan adalah 
transformator ideal, maksudnya besarnya 
tegangan sekunder sesuai dengan yang 
tertera pada name plate, sehingga panjang 
garis setiap fasa pada diagram fasor sama. 
Untuk mengetahui kemungkinan hubungan 
paralel tansformator, diagram Fasor sisi 
sekunder (tegangan rendah) digabungkan. 
Jika setiap ujung garis (tanda panah) saling 
bertemu artinya syarat paralel transformator 
sudah terpenuhi. Namun sebaliknya, jika 
setiap ujung garis tidak saling bertemu, 
berarti tegangan sekunder dari kedua 
transformator belum sefasa dan belum 
memenuhi syarat paralel transformator. 
Akan ada beda potensial antara terminal 
sekunder transformator eksisting dengan 
transformator UGB. Apabila tetap dihubung 
paralel akan terjadi arus pusar pada 
kumparan kedua transformator yang 
besarnya dipengaruhi oleh besarnya 
tegangan antar terminal sekunder. Besarnya 
tegangan antar terminal tergantung pada 
besarnya selisih sudut dalam diagram Fasor 












• Jika tegangan fasa-nol sekunder 
masing-masing transformator sebesar 
230 V dan selisih sudut pada diagram 
Fasor 30o, maka beda 




𝑉sin 30 = 230sin 75 
𝑉 = 230sin 75 × 𝑠𝑖𝑛 30 
𝑉 = 2300,96 × 0,5 = 119,79 𝑉 
 
• Dengan cara yang sama kita dapat 
mengetahui besaran tegangan pada 
selisih sudut yang lain. Misalnya pada 
selisih sudut 60o, maka: 
 
𝑉sin 60 = 230sin 60 
 
𝑉 = 230sin 60 × sin 60 
 
𝑉 = 2300,86 × 0,86 = 230 𝑉 
 
 
• Untuk selisih sudut 90o 
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𝑉sin 90 = 230sin 45 
   
𝑉 = 230sin 45 × sin 90 
𝑉 = 2300,707 × 1 = 325,27 𝑉 




• Untuk selisih sudut 120o 
  
 
𝑉 = 230sin 30 × sin 120 
   
𝑉 = 2300,5 × 0,866 = 398,36 𝑉 




Untuk selisih sudut 150o 
 
𝑉sin 150 = 230sin 15 
    
𝑉 = 230sin 15 × sin 150 
    
𝑉 = 2300,26 × 0,5 = 443,9 𝑉 
 
• Untuk selisih sudut 180o 
 
Besarnya beda potensial/tegangan 
antara terminal sekunder transformator 
akibat selisih sudut 180o sama dengan 
penjumlahan tegangan fasa-nol kedua 
transformator. Pada kasus ini besarnya 
tegangan adalah 230 𝑉 + 230 𝑉 =460 𝑉 atau sebesar 2 × 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑠𝑎 − 𝑛𝑜𝑙 jika 
tegangan sekunder sama. 
 
Dari perhitungan di atas kita dapat 
masukkan nilai-nilai tegangan untuk 
masing-masing selisih sudut pada table 
berikut: 
 





Agar kedua transformator dapat 
dihubungkan paralel, maka arah putaran 
phase sequence harus sama, dengan kata 
lain urutan fasa kedua transformator harus 
sama. Masalahnya pada percobaan pertama 
jika arah putaran sama, semua terminal 
pada sisi sekunder kedua transformator 
tidak sefasa. Untuk menyamakan arah 
putaran dan menjaga sekunder kedua 
transformator tetap sefasa, maka urutan fasa 
sisi sekunder transformator UGB harus 
dirubah, yaitu dengan menukar posisi 
terminal 2u2 dan 2w2 pada sakelar sinkron. 
Dengan cara seperti itu kedua transformator 
dapat dioperasikan paralel seperti pada 
gambar berikut:  
 
Gambar 13 Pengawatan paralel 
transformator primer-sekunder UGB dibalik 
 
Dengan cara analisis yang sama pada 
pasangan jenis vector group transformator 
lainnya, dapat dibuat table yang dapat  
mempercepat menentukan kemungkinan 
paralelisasi transformator tanpa harus 
melakukan analisis seperti pada tabel 5. 
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Dari analisis yang telah dilakukan 
pada hubungan paralel transformator, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
 
1. Hasil ukur tegangan primer-
sekunder pada pengujian 
transformator dengan vector group 
Dyn-5 adalah 𝑉1𝑉−2𝑣 = 𝑉1𝑉−2𝑤 =
𝑉1𝑊−2𝑤 > 𝑉1𝑊−2𝑣. 
2. Dua buah transformator dengan 
kelompok vector group berbeda 
masih mungkin dihubungkan 
paralel, dengan catatan perbedaan 
potensial/tegangan antara terminal 
sekunder kedua transformator 
sangat kecil (mendekati nol). 
3. Untuk mendapatkan selisih 
tegangan yang sangat kecil antara 
terminal sekunder kedua 
transformator, tegangan sekunder 
kedua transformator yang saling 
terhubung harus sama dan sefasa. 
4. Pada transformator dengan 



























(Dy#), apabila urutan fasa tegangan pada 
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